
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. nach Modul B 
EU-type examination certificate no. according to module B

0589.PYR.2484/19

Bezeichnung des pyrotechnischen 
Gegenstandes:

Feuerlösch-Aufkleber 
MAUS Stixx

Registriernummer:
0589-P1-1276

Typ und Kategorie des pyrotechnischen 
Gegenstandes:

RAUCH / AEROSOL GENERATOREN 
Sonstige pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie P1

Untertyp:
PYROTECHNISCHES
BRANDBEKÄMPFUNGSGERÄT

Hersteller
(Name/Firma und Anschrift):

MAUS Falkenheim Invest AB 
Sockerbruksgatan 20 
531 40 LIDKÖPING 
SWEDEN

Name of the pyrotechnic article:

Fi re Suppression sticker 
MAUS Stixx

Registration number:
0589-P1-1276

Type and category of the 
pyrotechnic article:

SMOKE/ AEROSOL GENERATOR 
OTHER PYROTECHNIC ARTICLES 
CATEGORY P1

Subtype:
PYROTECHNIC FIRE-FIGHTING DEVICE

Manufacturer
(name/company and address):

MAUS Falkenheim Invest AB 
Sockerbruksgatan 20 
531 40 LIDKÖPING 
SWEDEN



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Seite 2 der EU-Baumusterprüf- 
bescheinigung Nr. 0589.PYR.2484/19

Die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM) bescheinigt, dass der oben be- 
zeichnete pyrotechnische Gegenstand (Baumuster) 
die wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach 
Anhang I der Richtlinie 2013/29/EU vom 12. Juni 
2013 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung pyrotechni-
scher Gegenstände auf dem Markt (Neufassung) 
(ABI. L 178 vom 28.06.2013, S. 27) erfüllt.

Die Konformitätsbewertung erfolgt durch die Bun-
desanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
als Benannte Stelle nach Artikel 21 der Richtlinie 
2013/29/EU und als die für die Erteilung von EU- 
Baumusterprüfbescheinigungen für pyrotechnische 
Gegenstände zuständige Stelle nach § 5e des Geset-
zes über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoff-
gesetz - SprengG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3518), 
zuletzt geändert durch Artikel 232 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).

Der Entscheidung liegen die der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) eingereichten 
Unterlagen und Angaben zugrunde. Die Konformität 
der nachgefertigten Produkte mit dem Baumuster ist 
nach Artikel 17 der Richtlinie 2013/29/EU sowie nach 
§ 5c des SprengG sicherzustellen.

Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen 
Prüfbericht mit folgender Nummer niedergelegt:

P 2484/19
Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Bewer-
tungsbericht mit folgender Nummer bewertet:

B 2484/19
Die für die Identifikation des oben bezeichneten py-
rotechnischen Gegenstandes notwendigen Angaben 
sind in der Anlage 1 zu dieser Bescheinigung enthal-
ten.

Die geeignete Anleitung für den oben bezeichneten 
pyrotechnischen Gegenstand ist in der Anlage 2 zu 
dieser Bescheinigung enthalten. Bei Weitergabe die-
ser Bescheinigung ist die Anlage 2 beizufügen.

Änderungen der Zusammensetzung und Beschaf-
fenheit des pyrotechnischen Gegenstandes sind der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM) mitzuteilen.

Die Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie 
2013/29/EU hinsichtlich der Kennzeichnung der py-
rotechnischen Gegenstände ist im Rahmen der 
Überwachung der Qualitätssicherung nachzuweisen.

Page 2 of the EU-type examination 
certificate no. 0589.PYR.2484/19

The Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung (BAM) certifies, that the above named pyrotech- 
nic article (type) satisfies the essential safety require- 
ments set out in Annex I of the Directive 2013/29/EU 
of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of 
the Member States relating to the making available on 
the market of pyrotechnic articles (recast) (OJ. L 178 
of 28.06.2013, p. 27).

The conformity assessment was done by the Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) as 
Notified Body in accordance with article 21 of the Di-
rective 2013/29/EU and put in Charge by the German 
Explosives Act (for detailed references see German 
text) for the issuing of EU-type examinations.

The decision was made on the basis of documents 
and information provided to Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und -prüfung (BAM). The conformity 
of later manufactured products with the type shall be 
guaranteed in accordance with article 17 of the Di-
rective 2013/29/EU as well as § 5c of the German 
Explosives Act (SprengG).

The test results are contained in the confidential test 
report with the number given below:

P 2484/19
The test results are assessed in the confidential as-
sessment report with the number given below:

B 2484/19
Information required for the identification of the above 
named pyrotechnic article is contained in Annex 1 to 
this certificate.

The suitable instructions for the above named pyro-
technic article are contained in Annex 2 to this certifi-
cate. In the case the certificate is circulated Annex 2 
has to be attached.

Changes of the composition and design of the pyro-
technic article have to be communicated to the Bun-
desanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Conformity of the pyrotechnic article with the require- 
ments of Directive 2013/29/EU concerning labelling 
shall be demonstrated under the quality assurance 
monitoring process.



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Seite 3 der EU-Baumusterprüf- Page 3 of the EU-type examination
bescheinigung Nr. 0589.PYR.2484/19 certificate no. 0589.PYR.2484/19

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist unbefris- This EU-type examination certificate is valid tem- 
tet in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union porally unlimited within the member States of the Eu- 
gültig. ropean Union.

Die englische Fassung dient ausschließlich zu Infor- The English translation exclusively serves informatio-
mationszwecken; bindend ist allein die deutsche Fas- nal purposes; solely the German Version is binding.
sung.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Bundesan-
stalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter 
den Eichen 87, 12205 Berlin, erhoben werden.

Berlin, den 31. März 2021

Der Präsident der Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung (BAM)

im Auftrag

Legal remedies:

Objections to this notice may be filed within one 
month after its announcement at the Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den 
Eichen 87, 12205 Berlin.

The President of the Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM)

by order

<■[/
Dr. Lohrer

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung besteht aus This EU-type examination certificate comprises 
3 Seiten und 2 Anlagen mit 3 Seiten. 3 pages and 2 annexes with 3 pages.

BAM Unter den Eichen 87 12205 Berlin Tel.: +49-30-8104-0



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

Anlage 1
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung 

Nr. 0589.PYR.2484/19

vom 31. März 2021

Annex 1 to the EU-type examination certificate as quoted above

Bezeichnung des pyrotechnischen 
Gegenstandes:
Feuerlösch-Aufkleber 
MAUS Stixx

Registriernummer:
0589-P1-1276

Typ und Kategorie des pyrotechnischen 
Gegenstandes:
RAUCH / AEROSOL GENERATOREN 
Sonstige pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie P1

Untertyp:
PYROTECHNISCHES
BRANDBEKÄMPFUNGSGERÄT

Merkmale und Aufbau:
Material: rotes Kunststoffgehäuse 
Länge: ca. 100 mm 
Breite: ca. 50 mm 
Höhe: ca. 4,7 mm 
Gesamtmasse: 28 ± 2 g

Name of the pyrotechnic 
article:
Fi re suppression Sticker 
MAUS Stixx

Registration number:
0589-P1-1276

Type and category of the pyrotechnic 
article:
SMOKE/ AEROSOL GENERATOR 
OTHER PYROTECHNIC ARTICLES 
CATEGORY P1

Subtype:
PYROTECHNIC FIRE-FIGHTING DEVICE

Gharacterisation and design features:
material: red plastic case 
Length: ca. 100 mm 
Width: ca. 50 mm 
Height: ca. 4,7 mm 
Gross mass: 28 g ± 2 g



Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung (BAM)

Weitere Identifikationsmerkmale: 
Nettoexplosivstoffmasse (NEM):
15g
Eine detaillierte Dokumentation ist bei der 
BAM hinterlegt.

Seite 2 der Anlage 1
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. 0589.PYR.2484/19

Further information for identification:
Netto Explosive Content (NEC):
15 g
A detailed documentation has been 
deposited at BAM.

BAM Unter den Eichen 87 12205 Berlin Tel.: +49-30-8104-0



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

Anlage 2
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung 

Nr. 0589.PYR.2484/19

vom 31. März 2021

Annex 2 to the EU-type examination certificate as quoted above

Bezeichnung des pyrotechnischen 
Gegenstandes:

Feuerlösch-Aufkleber 
MAUS Stixx
Registriernummer:
0589-P1-1276

Typ und Kategorie des pyrotechnischen 
Gegenstandes:

RAUCH / AEROSOL GENERATOREN 
Sonstige pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie P1

Hinweise zur sicheren Handhabung:

1. Verwendung

Verwendungshinweis(e):
Feuerlösch-Aufkleber zum Löschen von 
Kleinstbränden.
Gebrauchsanweisung beachten.

Verwendungsdauer:
Vorgaben des Herstellers sind zu beachten.

2. Lagerung:

ln Originalverpackung an einem trockenen Ort bei 
einer Temperatur zwischen -30°C und 70°C. Die 
nationalen Lagervorschriften des jeweiligen EU 
Mitgliedstaates sowie die Vorgaben des Herstellers 
sind zu beachten.

3. Entsorgung:

Entsorgung entsprechend der nationalen Regelung 
des jeweiligen EU-Mitgliedstaates oder Rückgabe 
an den Hersteller.

Name of the pyrotechnic article:

Fi re suppression Sticker 
MAUS Stixx
Registration number:
0589-P1-1276

Type and category of the 
pyrotechnic article:

SMOKE/ AEROSOL GENERATOR 
OTHER PYROTECHNIC ARTICLES 
CATEGORY P1

Instructions for safe handling:

1. Use

Instructions:
Fire suppression sticker for deleting of small fires. 
Follow instruction manual.

Period of use:
Instructions of the manufacturer have to be 
regarded.

2. Storage:

ln original packaging in a dry place at a 
temperature between -30°C and 70°C. The 
national regulations for storage of the respective 
EU member state and the instructions of the 
manufacturer have to be regarded.

3. Disposal:

The national regulations for disposal of the 
respective EU-member state have to be regarded 
or return to manufacturer.

BAM Unter den Eichen 87 12205 Berlin Tel.: +49-30-8104-0
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5 BAM
Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und -prüfung

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
12200 Berlin

Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) T: +49 30 8104-0
F: +49 30 8104-7 2222

PRÜFBERICHT Nr. P 2484/19
Test report no. P 2484/19

zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 
to the EU-type examination certificate no.

0589.PYR.2484/19

Hersteller
(Name/Firma und Anschrift):
MAUS Falkenheim Invest AB 
Sockerbruksgatan 20 
531 40 LIDKÖPING 
SWEDEN

Bezeichnung des pyrotechnischen Gegenstandes:
Feuerlösch-Aufkleber 
MAUS Stixx

Registriernummer:
0589-P1-1276

Typ und Kategorie des pyrotechnischen 
Gegenstandes:
RAUCH / AEROSOL GENERATOREN 
Sonstige pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie P1

Antrag vom:
13. November 2019

Baumuster eingegangen am:
27. November 2020

Prüfzeitraum:
17. März 2021

Menge:
15

Manufacturer
(name/company and address):
MAUS Falkenheim Invest AB 
Sockerbruksgatan 20 
531 40 LIDKÖPING 
SWEDEN

Name of the pyrotechnic article:
Fire suppression sticker 
MAUS Stixx

Registration number:
0589-P1-1276

Type and category of the pyrotechnic 
article:
SMOKE/ AEROSOL GENERATOR 
OTHER PYROTECHNIC ARTICLES 
CATEGORY P1

Application from:
November 13, 2019

Type received on:
November 27, 2020

Period of testing:
March 17, 2021

Quantity:
15

Prüfberichte dürfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für die Wiedergabe und Auszüge ist vorher 
die schriftliche Einwilligung der BAM einzuholen. Der Inhalt des Prüfberichts bezieht sich ausschließlich auf die untersuchten 
Gegenstände.

Sicherheit in Technik und Chemie
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Prüfort(e):
BAM, Berlin

Location(s) of testing:
BAM, Berlin

Allgemeine Hinweise zu diesem 
Prüfbericht:

General remarks on this test report:

Dieser Prüfbericht enthält keine Bewertungen oder 
Interpretationen. Die Auswertung im Hinblick auf 
das EU-Konformitätsbewertungsverfahren befin-
det sich im zugehörigen Bewertungsbericht.

This test report does not contain assessments or 
interpretations. The assessment regarding the EU-
type examination procedure is documented in the 
respective assessment report.

Baumusterprüfung gemäß
EN 16263-2 und 16263-4:2015

Prüfergebnisse

Type-examination referred to
EN 16263-2 and 16263-4:2015

test result

Teil 2, Nr. 5.2 und Teil 4, Nr. 5.2, 5.3 
Überprüfung der Ausführung und der 
Unterlagen

Anzahl Prüfmuster: 15 
erfüllt: Kl
nicht erfüllt: CD

Part 2, No. 5.2 and Part 4, No. 5.2, 5.3
Verification of design and documentation

Tested items: 15 
passed: K
failed: CZ]
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Baumusterprüfung gemäß
EN 16263-2 und 16263-4:2015

Prüfergebnisse

Type-examination referred to
EN 16263-2 and 16263-4:2015

test results

Teil 2, Nr. 5.5 und Teil 4, Nr. 5.7 
Überprüfung der Stabilität nach 
mechanischer Konditionierung s

Anzahl Prüfmuster: 3 
erfüllt: Kl
nicht erfüllt: CD

Part 2, No. 5.5 and Part 4, No. 5.7
Examination of the stability during mechanical 
conditioning

Tested items: 3 
passed: K
failed: d

Teil 2, Nr. 5.4 und Teil 4, Nr. 5.8 
Überprüfung der Stabilität mittels Falltest 
aus 1.2 m Höhe

Anzahl Prüfmuster: 3 
erfüllt: K
nicht erfüllt: d

Part 2, No. 5.4 and Part 4, No. 5.8
Examination of the stability during normal handling 
by means of drop test from a height of 1.2 m

Tested items: 3 
passed: K
failed: CD

Teil 2, Nr. 5.7 und Teil 4, Nr. 5.9 
Überprüfung der Stabilität nach 
thermischer Belastung (48 Stunden bei 
+75 °C)

Anzahl Prüfmuster: 3 
erfüllt: K
nicht erfüllt: O

Part 2, No. 5.7 and Part 4, No. 5.9
Examination of the resistance to high 
temperatures: (48 hours at +750 C)

Tested items: 3 
passed: K
failed: CD
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Baumusterprüfung gemäß
EN 16263-2 und 16263-4:2015

Prüfergebnisse

Type-examination referred to
EN 16263-2 and 16263-4:2015

test results

Teil 2, Nr. 5.7 und Teil 4, Nr. 5.9 
Überprüfung der Stabilität nach 
thermischer Belastung 
(Niedrigtemperatur)

Anzahl Prüfmuster: 3 
erfüllt: Kl
nicht erfüllt: CD

Part 2, No. 5.7and Part 4, No. 5.9
Examination of the resistance to low temperatures

Tested items: 3 
passed: K
failed: CD

Teil 2, Nr. 5.1 und Teil 4, Nr. 5.10 
Funktionsprüfungen der Muster nach 
Vorbelastung und / oder im 
Anlieferungszustand

Anzahl Prüfmuster: 12 + 3 
erfüllt: K
nicht erfüllt: ED

Part 2, No. 5.1 and Part 4, No. 5.10
Function fest of the exposed and / or unexposed 
articles

Tested items: 12 + 3 
passed: K
failed: CH

Zusätzliche Informationen: Additional Information

Durch diese Prüfungen wurden die 
Mindestanforderungen der EN
16263-Reihe (2015) nachgewiesen.

The minimum requirements according to 
EN 16263-series (2015) were proved by 
these tests.
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Eine Zusammenstellung der technischen Daten ist A Compilation of the technical data is given in the 
in der Anlage zu diesem Prüfbericht enthalten. annex of this test report.

Berlin, den 31. März 2021 

Prüfleiter/Head of testing:

Dipl.-Ing. Martin Dümmel
Fachbereich 2.5 Konformitätsbewertung Explosivstoffe/Pyrotechnik

Dieser Prüfbericht besteht aus 5 Seiten und einer 
Anlage mit 3 Seiten.

This test report comprises 5 pages and an annex 
of 3 pages.



Name of article Category

MAUS Stixx (fire extinguisher) P1

1
/—‘

2 0 3
y—y—

4

with out scale 
Measure in mm

Name (Company) and address of manufacturer Annex to test report Page 1
MAUS Falkenheim Invest AB 
Sockerbruksgatan 20 
531 40 LIDKÖPING 
SWEDEN

Test record

Name (Company) and address of importer

Registration number 
0589-P1-1276 

for the
EU type examination certificate 

Nr. 0589.PYR.2484/19
Signatur person in Charge:



Name of article Category

MAUS Stixx (fire extinguisher) P1
No. Pieces Description I0 A0 mass Material,

length width height pyr. other composition
(mm) (mm) (mm) (g) (g)

1 1 Plastic case 100 50 4.7 8 Fire Proof ABS plastic
2 1 Fire extinguishing agent 15 Aerosol Forming Compound
3 1 Steel wire mesh 2 0.5mm low cabon Steel wire
4 1 Foam double-side tape 50 50 3

total weight:
28 g +/- 2 g

net explosive content (NEC):
15 g

Name (Company) and address of manufacturer Annex to test report Page 2
MAUS Falkenheim Invest AB Test record
Sockerbruksgatan 20 Registration number
531 40 LIDKÖPING 0589-P1-1276
SWEDEN for the
Name (Company) and address of importer EU type examination certificate

Nr. 0589.PYR.2484/19
/ Signatur person in Charge:



Name of article Category

MAUS Stixx (fire extinguisher) P1

Composition of effect charges:

Constituent Classification Concentration
POTASSIUM NITRATE
CAS No: 7757-79-1
EC No: 231-818-8
REACH: 01-2119488224-35

Ox Sol 3; H272 15-30%

MEL AMINE
CAS No: 108-78-1
EC No: 203-615-4

15 - 30 %

POTASSIUM PERCHLORATE
CAS No: 7778-74-7
EC No: 231-912-9
Index No: 017-008-00-5

Ox Sol 1, Acute Tox 4oral; H271, H302 15 - 30 %

CELLULOSE NITRATE
CAS No: 9004-70-0
EC No: 618-392-2
Index No: 603-037-00-6

Expl 1.1; H201 15 - 30 %

POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE
CAS No: 298-14-6
EC No: 206-059-0

7 - 10 %

DHRON TRIOXIDE
CAS No: 1309-37-1
EC No: 215-168-2

Skin Irrit 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3resp; H315, H319, H335 0.5 - 3 %

Annex to test report |Page 3Name (Company) and address of manufacturer
MAUS Falkenheim Invest AB 

Sockerbruksgatan 20 
531 40 LIDKÖPING 
SWEDEN

Test record

Name (Company) and address of importer

Registration number 
0589-P1-1276 

for the
EU type examination certificate 

Nr. 0589.PYR.2484/19
Signatur person in Charge:
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Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und -prüfung

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

Bewertungsbericht Nr. B 2484/19
Assessment report no. B 2484/19

zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 
to the EU-type-examination certificate no.

0589.PYR.2484/19

Hersteller
(Name/Firma und Anschrift):
MAUS Falkenheim Invest AB 
Sockerbruksgatan 20 
531 40 LIDKÖPING 
SWEDEN

Bezeichnung des pyrotechnischen Gegenstandes:
Feuerlösch-Aufkleber 
MAUS Stixx

Registriernummer:
0589-P1-1276

Typ und Kategorie des pyrotechnischen 
Gegenstandes:
RAUCH / AEROSOL GENERATOREN 
Sonstige pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie P1

Die Beschreibung der durchgeführten Prüfungen 
befindet sich im Prüfbericht Nr. P 2484/19.

Manufacturer
(name/company and address):
MAUS Falkenheim Invest AB 
Sockerbruksgatan 20 
531 40 LIDKÖPING 
SWEDEN

Name of the pyrotechnic article:
Fire suppression sticker 
MAUS Stixx

Registration number:
0589-P1-1276

Type and category of the pyrotechnic 
article:
SMOKE/ AEROSOL GENERATOR 
OTHER PYROTECHNIC ARTICLES 
CATEGORY P1

The description of the performed tests is given in the 
test report No. P 2484/19.
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Anforderungen an pyrotechnische 
Gegenstände:

Pyrotechnische Gegenstände müssen den wesent-
lichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I 
der Richtlinie 2013/29/EU genügen. Für die Ent-
scheidung über die Erteilung der EU- Baumuster-
prüfzulassung wurden die für das Produkt relevan-
ten Anforderungen überprüft. Die Nummerierung 
der folgenden Abschnitte stimmt mit der des An-
hangs I der Richtlinie 2013/29/EU überein.

Allgemeine Anforderungen an alle 
pyrotechnischen Gegenstände:

1. Der pyrotechnische Gegenstand erbringt die 
vom Hersteller angegebene Leistung. Das Ergeb-
nis ist im Prüfbericht Nr. P 2484/19 dokumentiert.

2. Die Entsorgung des Gegenstandes kann nach 
dem Stand der Technik mit minimaler Beein-
trächtigung für die Umwelt erfolgen.

3. Die bestimmungsgemäße Funktion des Gegen-
standes wurde unter realistischen Bedingungen 
überprüft und ist im Prüfbericht Nr. P 2484/19 do-
kumentiert.

Die folgenden Informationen und Eigen-
schaften wurden dem Fall nach überprüft:

3. a) Der pyrotechnische Gegenstand ist gemäß 
dieser Anforderung ausreichend charakterisiert.

3. b) Gemäß dem Ergebnis des Prüfberichts 
Nr. P 2484/19 erfüllt der pyrotechnische Gegen-
stand diese Anforderung.

3. c) Gemäß dem Ergebnis des Prüfberichts 
Nr. P 2484/19 erfüllt der pyrotechnische Gegen-
stand die Anforderung, bei normaler, vorhersehba-
rer Handhabung und beim Transport nicht zu emp-
findlich zu sein.
3. d) Diese Anforderung ist erfüllt und durch die 
chemische Zusammensetzung und das Ergebnis 
der Warmlagerung im Prüfbericht Nr. P 2484/19 
dokumentiert.

Page 2 of the Assessment report no. B 2484/19

Requirements on pyrotechnic articles:

Pyrotechnic articles must fulfil the essential safety 
requirements according to Annex I of the Directi- 
ve 2013/29/EU. For the decision about the issuing 
of the EU-type examination certificate, all relevant 
requirements for this product were checked. The 
numbering of the following chapters matches the 
respective numbers of the Annex I of the Directive 
2013/29/EU.

General requirements on all 
pyrotechnic articles:

1. The pyrotechnic article attains the performance 
characteristics specified by the manufacturer. The 
result is given in the test report no. P 2484/19.

2. The pyrotechnic article can be disposed with best 
available technologies with minimum effect on the 
environment.

3. The intended function of the article was checked 
under realistic conditions and the result is described

*in the test report no. P 2484/19.

The following Information and properties 
were checked case by case:

3. a) The pyrotechnic article is sufficiently characte- 
rized according to this requirement.

3. b) According to the test report no. P 2484/19 the 
pyrotechnic article fulfils this requirement.

3. c) According to the test report no. P 2484/19 the 
pyrotechnic article fulfils the requirement regarding 
the sensitivity to normal, foreseeable handling and 
transportation.

3. d) This requirement is fulfilled and documented 
by the Chemical composition and the result of the 
thermal conditioning in the test report no. P 2484/19.



3. e) Da eine Verwendung unter feuchten oder 
nassen Bedingungen nicht vorgesehen ist, muss 
diese Anforderung nicht erfüllt werden.

3. f) Diese Anforderung ist erfüllt.

3. g) Diese Anforderung ist erfüllt.

3. h) Die Angaben der Anlage 2 der EU- 
Baumusterprüfbescheinigung genügen dieser An-
forderung.

3. i) Diese Anforderung ist erfüllt und im 
Prüfbericht Nr. P 2484/19 dokumentiert.

3. j) Diese Anforderung ist erfüllt.

4. Der pyrotechnische Gegenstand enthält keine 
detonierenden Explosivstoffe.

4. a) Diese Anforderung muss für diesen Gegen-
standstyp nicht erfüllt werden.

4. b) Diese Anforderung muss für diesen Gegen-
standstyp nicht erfüllt werden.

4. c) Diese Anforderung muss für diesen Gegen-
standstyp nicht erfüllt werden.

Seite 3 des Bewertungsberichts Nr. B 2484/19

Besondere Anforderungen an 
pyrotechnische Gegenstände:

Die folgenden Informationen und Eigen-
schaften wurden dem Fall nach überprüft:

5. B. 1 Diese Anforderung ist erfüllt.
5. B. 2 Diese Anforderung ist erfüllt.
5. B. 3 Diese Anforderung ist erfüllt.
5. B. 4 Diese Anforderung ist über die Zu-
verlässigkeitsprüfung unter extremen Umweltbe-
dingungen ausreichend abgeprüft worden und gilt 
damit als erfüllt.

3. e) This requirement must not be fulfilled, since a 
use in humid or wet conditions is not intended.

3. f) This requirement is fulfilled.

3. g) This requirement is fulfilled.

3. h) The descriptions of the Annex 2 of this EC 
type-examination certificate fulfil this requirement.

3. i) This requirement is fulfilled and documented in 
the test report no. P 2484/19.

3. j) This requirement is fulfilled.

4. The pyrotechnic article does not contain detona- 
tive explosives.

4. a) This requirement must not be fulfilled for this 
generictype.

4. b) This requirement must not be fulfilled for this 
generictype.

4. c) This requirement must not be fulfilled for this 
generic type.
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Specific requirements on pyrotechnic 
articles:

The following information and properties 
were checked case by case:

5. B. 1 This requirement is fulfilled.
5. B. 2 This requirement is fulfilled.
5. B. 3 This requirement is fulfilled.
5. B. 4 This requirement was adequately checked 
by a reliability test under extreme environmental 
conditions and is considered as fulfilled.
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Zusammenfassung:

Der pyrotechnische Gegenstand Feuerlösch- 
Aufkleber
MAUS Stixx erfüllt die grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen nach Anhang I der Richtlinie 
2013/29/EU.

Die EU-Baumusterprüfbescheinigung kann erteilt 
werden.

Berlin, den 31. März 2021

Summary:

The pyrotechnic article Fire suppression Sticker 
MAUS Stixx fulfils the essential safety require- 
ments as set out in the Annex I of the Directive 
2013/29/EU.

The EU-type examination certificate can be issu- 
ed.

Fachbereich 2.5 Konformitätsbewertung Explosivstoffe/Pyrotechnik

Dieser Bewertungsbericht besteht aus 4 Seiten. This assessment report comprises 4 pages.


